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ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Svalbard Bryggeri

27.02.2026 09:21 - 

03.03.2026 16:54

Analyseperiode:

Merknader prøveserie:

Bakt. analyser: Mikrobiologiske analyser er utført på vann levert på flaske, som ikke er beregnet for analysene. Analysene oppgis derfor 

uakkreditert. Dette kan ha påvirket analyseresultatene.

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

Drikkevann Rent vannPrøvetype:

439-2026-02270173Prøvenr.: 26.02.2026

Prøvemerking: Prøve 1 Analysestartdato: 27.02.2026

GrenseverdiResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Kimtall 22°C, 68t 21 cfu/ml max 100* NS-EN ISO 622210-451

E. coli <1 MPN/100 ml max 0* NS-EN ISO 9308-21

Koliforme <1 MPN/100 ml max 0* NS-EN ISO 9308-21

Intestinale enterokokker <1 cfu/100 ml max 0* NS-EN ISO 7899-21

pH målt ved 23 +/- 2°C 10.0 6.50 - 9.50NS-EN ISO 105230.21

Turbiditet 5.9 FNU NS-EN ISO 7027-130%0.1

Fargetall <2 mg Pt/l NS-EN ISO 

7887:2011 Method C

2

Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) 4.17 mS/m max 250NS-EN 2788810%0.1

Lukt/smak 1 - Ingen* NMKL 183 Mod

Fluorid (F) <0.050 mg/l max 1.50EPA Metod 340.30.05

Sulfat (SO4) 3.40 mg/l max 250NS-EN ISO 10304-120%0.1

Nitrat (NO3-N) 0.13 mg/l max 10NS-EN ISO 

15923-1:2024

20%0.005

Total organisk karbon (TOC/NPOC) 0.94 mg/l NS-EN 148430%0.3

Aluminium (Al) direkte 0.10 mg/l max 0.20NS-EN ISO 

17294-2:2023

15%0.001

Arsen (As) direkte 0.047 µg/l max 10NS-EN ISO 

17294-2:2023

50%0.02

Hardhet 0.82 °dH* Kalkulering0.02

Jern (Fe) direkte 0.042 mg/l max 0.20NS-EN ISO 

17294-2:2023

15%0.0003

Kalsium (Ca) direkte 5.5 mg/l NS-EN ISO 

17294-2:2023

20%0.05

Magnesium (Mg) direkte 0.22 mg/l NS-EN ISO 

17294-2:2023

15%0.02

Mangan (Mn) direkte 0.0011 mg/l max 0.05NS-EN ISO 

17294-2:2023

40%0.0002

Natrium (Na) direkte 4.2 mg/l max 200NS-EN ISO 

17294-2:2023

15%0.02

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
2

0
0

Side 1 av 2



EUNOMO-00499587
Í%U.QÂ"Zcl@Î

AR-26-MM-019234-01

Nikkel (Ni) direkte 0.098 µg/l max 20NS-EN ISO 

17294-2:2023

40%0.05

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_V4

Kopi til:

Hans Petter Kornrud- Karlsen  (hpkk@nps-as.no)

Anders Haraldsen

Kundeveileder (ASM) Analytical Service Manager

Moss 03.03.2026

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen       LOQ: Kvantifiseringsgrense       LOD: Deteksjonsgrense       MU: Måleusikkerhet       <: Mindre enn       >: Større enn

nd: Not detected/ ikke påvist.       Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt 

risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene. 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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