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ANALYSERAPPORT

Longyearbyen Lokalstyre
Tekniske tjenester(drikkevann)
Postboks 350
9171 LONGYEARBYEN

Gjelder: Drikkevann

Dato 2025-03-04
Prøve ID S251146
Versjon 0
Analyseperiode 2025-03-04 - 0000-00-00

S251146-01
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Skolen Rent vann Prøve 1: Brannuttak

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 550 µg/l ±82 50

S251146-02
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Skolen Rent vann Prøve 2: På nettet

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 280 µg/l ±41 50

S251146-03
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver.
Denne rapporten må ikke kopieres delvis, men bare i sin helhet.
Resultatene gjelder prøven slik den ble mottatt.
Prøvetakning ikke akkreditert.
Måleusikkerhet angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2 som gir konfidensintervall på 95%.
Resultater defineres som utenfor grenseverdier/krav kun i de tilfeller der resultatet inkludert hele måleusikkerhetsintervallet, faller utenfor kravet.
For ytterligere informasjon om måleusikkerhet, kontakt laboratoriet.

* = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Toslab AS
Stakkevollvegen 55
Postboks 2064
N-9010 Tromsø

post@toslab.no
www.toslab.no

tlf: +47 77 62 43 60
NO 980 508 870 MVA
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Prøvestednavn Prøvetype Merking
Polarflokken
barnehage

Nettvann Prøve 3: Brannuttak

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 590 µg/l ±88 50

S251146-04
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Folkehøyskolen Rent vann Prøve 4: Brannuttak

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 620 µg/l ±94 50

S251146-05
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Kullungen Rent vann Prøve 5: Brannuttak

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 760 µg/l ±110 50

S251146-06
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
HB01 Rent vann Prøve 6: Brannuttak

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 650 µg/l ±98 50

Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver.
Denne rapporten må ikke kopieres delvis, men bare i sin helhet.
Resultatene gjelder prøven slik den ble mottatt.
Prøvetakning ikke akkreditert.
Måleusikkerhet angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2 som gir konfidensintervall på 95%.
Resultater defineres som utenfor grenseverdier/krav kun i de tilfeller der resultatet inkludert hele måleusikkerhetsintervallet, faller utenfor kravet.
For ytterligere informasjon om måleusikkerhet, kontakt laboratoriet.

* = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Toslab AS
Stakkevollvegen 55
Postboks 2064
N-9010 Tromsø

post@toslab.no
www.toslab.no

tlf: +47 77 62 43 60
NO 980 508 870 MVA
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S251146-07
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
HB02 Rent vann Prøve 7: Reservoar

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 570 µg/l ±85 50

S251146-08
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
HB03 Rent vann Prøve 8: Vasken

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 270 µg/l ±41 50

S251146-09
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Sykehuset Rent vann Prøve 9: Brannuttak

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 770 µg/l ±120 50

S251146-10
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver.
Denne rapporten må ikke kopieres delvis, men bare i sin helhet.
Resultatene gjelder prøven slik den ble mottatt.
Prøvetakning ikke akkreditert.
Måleusikkerhet angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2 som gir konfidensintervall på 95%.
Resultater defineres som utenfor grenseverdier/krav kun i de tilfeller der resultatet inkludert hele måleusikkerhetsintervallet, faller utenfor kravet.
For ytterligere informasjon om måleusikkerhet, kontakt laboratoriet.

* = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Toslab AS
Stakkevollvegen 55
Postboks 2064
N-9010 Tromsø

post@toslab.no
www.toslab.no

tlf: +47 77 62 43 60
NO 980 508 870 MVA
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Prøvestednavn Prøvetype Merking
Sykehuset Rent vann Prøve 10: På nettet

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 270 µg/l ±41 50

S251146-11
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Bykaia Nettvann Prøve 11: Brannuttak

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 690 µg/l ±100 50

S251146-12
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Miljøstasjon Rent vann Prøve 12: Brannuttak

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 180 µg/l ±27 50

S251146-13
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Svalbardhallen Rent vann Prøve 13: Brannuttak

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 580 µg/l ±87 50

Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver.
Denne rapporten må ikke kopieres delvis, men bare i sin helhet.
Resultatene gjelder prøven slik den ble mottatt.
Prøvetakning ikke akkreditert.
Måleusikkerhet angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2 som gir konfidensintervall på 95%.
Resultater defineres som utenfor grenseverdier/krav kun i de tilfeller der resultatet inkludert hele måleusikkerhetsintervallet, faller utenfor kravet.
For ytterligere informasjon om måleusikkerhet, kontakt laboratoriet.

* = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Toslab AS
Stakkevollvegen 55
Postboks 2064
N-9010 Tromsø

post@toslab.no
www.toslab.no

tlf: +47 77 62 43 60
NO 980 508 870 MVA
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S251146-14
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Svalbardhallen Rent vann Prøve 14: På nettet

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 460 µg/l ±70 50

S251146-15
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Polarflokken
barnehage

Nettvann Prøve 16: Vask

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 540 µg/l ±81 50

S251146-16
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Folkehøyskolen Rent vann Prøve 17: Vask

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 480 µg/l ±73 50

S251146-17
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Kullungen Rent vann Prøve 18: Vask

Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver.
Denne rapporten må ikke kopieres delvis, men bare i sin helhet.
Resultatene gjelder prøven slik den ble mottatt.
Prøvetakning ikke akkreditert.
Måleusikkerhet angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2 som gir konfidensintervall på 95%.
Resultater defineres som utenfor grenseverdier/krav kun i de tilfeller der resultatet inkludert hele måleusikkerhetsintervallet, faller utenfor kravet.
For ytterligere informasjon om måleusikkerhet, kontakt laboratoriet.

* = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Toslab AS
Stakkevollvegen 55
Postboks 2064
N-9010 Tromsø

post@toslab.no
www.toslab.no

tlf: +47 77 62 43 60
NO 980 508 870 MVA
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Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 610 µg/l ±91 50

S251146-18
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Bykaia Nettvann Prøve 19: Vask

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 600 µg/l ±90 50

S251146-19
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Isdammen råvann Råvann Prøve 20

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 610 µg/l ±92 50

S251146-20
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Svalbard bryggeri Rent vann Prøve 23: NS filter

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 3.1 µg/l ±0.47 50

Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver.
Denne rapporten må ikke kopieres delvis, men bare i sin helhet.
Resultatene gjelder prøven slik den ble mottatt.
Prøvetakning ikke akkreditert.
Måleusikkerhet angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2 som gir konfidensintervall på 95%.
Resultater defineres som utenfor grenseverdier/krav kun i de tilfeller der resultatet inkludert hele måleusikkerhetsintervallet, faller utenfor kravet.
For ytterligere informasjon om måleusikkerhet, kontakt laboratoriet.

* = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Toslab AS
Stakkevollvegen 55
Postboks 2064
N-9010 Tromsø

post@toslab.no
www.toslab.no

tlf: +47 77 62 43 60
NO 980 508 870 MVA
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S251146-21
Prøvemottak Analyse start Analyse slutt Objekt Prøveuttak
2025-03-04 2025-03-04 0000-00-00 Rentvann 2025-03-03

Prøvestednavn Prøvetype Merking
Vannprøve Råvann Reservepumpe råvann

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet Grenseverdi
Legionella (screening) ISO 11731:2017 CFU/l

Mangan, Mn NS-EN ISO 17294-2 580 µg/l ±87 50

Med vennlig hilsen

Kopi til
anne.vera.skrivarhaug@lokalstyre.no,
postmottak@lokalstyre.no,
bykaia@lokalstyre.no,
Kristin.Furu.Grotting@unn.no,
Marthe.Odegard@unn.no,
tom.schaug@lokalstyre.no,
torunn.sobstad.larsen@lokalstyre.no,
ola.forn@unn.no, ole.tveiten@unn.no

Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver.
Denne rapporten må ikke kopieres delvis, men bare i sin helhet.
Resultatene gjelder prøven slik den ble mottatt.
Prøvetakning ikke akkreditert.
Måleusikkerhet angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2 som gir konfidensintervall på 95%.
Resultater defineres som utenfor grenseverdier/krav kun i de tilfeller der resultatet inkludert hele måleusikkerhetsintervallet, faller utenfor kravet.
For ytterligere informasjon om måleusikkerhet, kontakt laboratoriet.

* = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

Toslab AS
Stakkevollvegen 55
Postboks 2064
N-9010 Tromsø

post@toslab.no
www.toslab.no

tlf: +47 77 62 43 60
NO 980 508 870 MVA
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